Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b » 46047 Oberhausen

% Prufstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
< Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15

% Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bavaufsichtlichen Zulassungsverfahren

* DIN CERTCO Profstelle, Kennziffer. PL139

< Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

Die Akkreditierung gilt nur far den in der Urkundenanlage aufgefihrten Akkreditierungsumfang.

Priifgutachten Nr. RRF - ITT 19 5203

.RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Zusammenfassung der Priifergebnisse fur die Angaben in der Leistungserklarung (DoP) nach der

Verordnung (EU) 305/2011 (CPR)

Produkt-Priifung geman: EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 - Raumheizer fiir feste Brennstoffe

Erfiilite Anforderungen: 1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands

Ergénzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

Flamme Verte 7%

Koniglicher Beschluss Nr. 2010-3943 (Stufe 1, 2 und 3) Belgiens

Hersteller: INDUSTRIAS HERGOM S.L
C/Borrancho s/n, ES-39110 Soto de la Marina

Produkt: Raumheizer fur feste Brennstoffe
Typ.en-, Chargen-, S.43
Seriennummer:

H-43, C-43

Verwendungszweck des

Raumheizung in Gebauden ohne Heiz- und Brauchwassererwédrmung

Produktes:
Nennwirmeleistung: 8 kW (-Brennstoff Scheitholz)
Priifergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Priifbrennstoffen alle

Anforderungen der o. g. Européischen Norm sowie den aufgefiihrten Verordnungen
erfiillt. Die Prifergebnisse werden auf Seite 2 dieses Prifgutachtens aufgefiihrt.

Oberhausen, 17. April 2019

(Ort und Datum) (Stepnpel und Unterschrift des
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Prifstellenleiters)
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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen r ‘
+ Testing laboratory according to Regulation (EU) Nr. 305/2011, notified body No.: NB 1625 L J
% Testing, monitoring and certification body according to LBO, registered No.: NRW 15

% Testing, monitoring and certification body in construction supervision licensing procedures Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
++ DIN CERTCO testing laboratory, registered No. PL139

+# Testing laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS No. D-PL-17727-01-00

The accreditation is only valid within the boundary of the certificales annex. (( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Numero del certificato: RRF - CA 19 5203

CERTIFICATO AMBIENTALE riferito a decreto legislativo 7 novembre 2017, n. 186
ENVIRONMENTAL CERTIFICATE according to legislative decree 7 November 2017, no. 186

INDUSTRIAS HERGOM S.L
C/Borrancho s/n, ES-39110 Soto de la Marina

Produttore / Manufacturer:

Tipo / Type: S-43

Tipologia prodotto / Stufe a legna/

Product type: roomheater for wood

Hotmadi risfimento/ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Reference standard:

Rapporto di Prova di riferimento /
Reference test report:

RRF - 40 19 5203

Potenza termica nominale /

Nominal heat output: 8.0 kW

Combustibile di prova / Test fuel: Ciocchi di legna / wood logs

Classe soddisfatta / fulfilled class 4 stelle

Risultati apparecchio :Classi di prestazione / Performance classes . .
Appliance results: i bstele i dstelle i 3stelle i  2stelle
pp " mg/m?3: 29 : <25 ' <30 5 < 40 ; <75

L NN i 105 O . . SO .. S L - SR v.... S . . A—
cor” .. .mgm% 69 i S35 i 70 i . s100 i S750
NO, " mg/m®; 82 i <100 ¢ <160 : <200 i <200
...........................................
co? . mg/m% 875 i 650 i £1250  : <1500  :  s2000
n? %! 86 ' =85 : Bir : =75 : 275

1) Determinato applicando il metodo di misura della CEN/TS 15883 (EN 16510-1:2018) /
Determined applying the measurement method of the CEN/TS 15883 (EN 16510-1:2018)
2) Determinafo secondo la EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Determined according to EN 13240:2001/A2:2004/AC.2007
Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13 % di O, /
Note: all the concentration values are calculated at 13 % of O,

Oberhausen, 17. aprile 2019

(Luogo e data) Timbros/e firma del capo del
laboratorio di prova
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